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Mit mir haben Sie es heute zu tun
THOMAS LIPPHARDT

1. Manager Technische Regelwerke bei KONE

2. Mitglied in folgenden Gremien
- Deutscher Ausschuss fir Aufzugstechnik (- DATA)

- Deutsches Institut fir Normung (DIN)
- Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
- Verband der Maschinen und Anlagenbauer (VDMA)

- Fachausschuss und Fachbeirat des VDI

3. Mitglied bei folgenden Richtlinien - Ausschissen
- DIN 8989 / VDI 2566 Schallschutz

- VDI 2168 Qualifizierung von Personal

- VDI 3809 Prufung von Feuerwehraufziigen

- VDI 3810 Blatt 6 Wartung von gebaudetechnischen Anlagen "Aufzige"
- VDI 4068 Befahigte Personen

- VDI 4705 Notrufmanagement (Obmann)

- VDI 4707 1+2 Energieeffizienz

- VDI 6004 Vandalismus

- VDI 6017 Brandfallsteuerung von Aufziigen

0206.2026 VDI 6022 Entrauchung und Be- und Entliftung von Aufzugsschachten




Mit mir haben Sie es heute zu tun

BEKIR G(jR(;[j A Teamleiter Service Berlin

A Ansprechpartner fiir Kunden
hinsichtlich Dienstleistungen

A Mitarbeitermotivation - und
Flhrung

A Wirtschaftlichkeit der Planergroup
A 10 Servicetechniker im Team

A 1234 Anlagen im Bestand

02.06.2026




1

Ich betreue lhre Fragen im F&A
DESIREE KAMPKE

A Seit 2021 bei KONE
A Kundenbetreuerin PSR fir Hamburg & Kiiste

A Ansprechpartnerin fir Reparaturgeschéft



Unsere
heutigen
Themen

02.06.2026

CEE

SST: Definition, gesetzliche
Grundlagen

GBU: Definition, gesetzliche
Grundlagen

Praxis: Wie entstehen SSTs
Keine SST bisher?
Kampagnen

Was Sie machen sollten
Kampagne = Nachaltig (keit)?
Q&A (10 Minuten)
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Warum reden wir heute dartiber?
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A Wie Sie am besten mit umgehe

.




Gesetzliche Pflichten seit 2002

(1) Uberwachungsbedirftige Anlagen mtissen
nach dem Stand der Technik montiert,
Installiert und betrieben werden.

Bei der Einhaltung des Standes der Technik
sind die vom Ausschuss fur
Betriebssicherheit ermittelten und vom
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit
Im Bundesarbeitsblatt veroffentlichten Regeln
B2 B G c- 1 o U G SN




Gesetzliche Pflichten seit 2015
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| Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Arbeitsmittel durfen erst verwendet
werden, nachdem der Arbeitgeber

A1l. eine Gefahrdungsbeurteilung
durchgeflhrt hat,

A2. die dabei ermittelten
SchutzmalRnahmen nach dem Stand der
Technik getroffen hat und

A3. festgestellt hat, dass die Verwendung
der Arbeitsmittel nach dem Stand der
Technik sicher Ist.




Gesetzliche Pflichten seit 2015
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| Gefahrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung
von Arbeitsmitteln die auftretenden
Gefahrdungen zu beurteilen
(Gefahrdungsbeurteilung) und daraus
notwendige und geeignete
Schutzmalnahmen abzuleiten.

Das Vorhandensein einer CE -
Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet
nicht von der Pflicht zur Durchflhrung
einer Gefahrdungsbeurteilung.




Gesetzliche Pflichten seit 2015

EINE SST
IST NOCH
KEINE GBU!




Klassifizierung einer SST:

Fehlende Durchfiihrung regelmiBiger Kontrollen ] Ja a) Benennung und Einweisung von beauftragten [ Ja [ Nein
1.1 der Anlage durch eine beauftragte Person und/oder ) Mittel Personenund
Dokumentation der Kontrollen [ Nein b) Dokumentation der Kontrollen an der Anlage [ Ja [] Nein
Anbringen von Schildern an der Hauptzugangsstelle
1.2 Fehlender Hinweis auf beauftrbgte Personen bzw. El Ja Mittel mit Namen und Tel.-Nummer der beauftragten D Ja EI Nein
. hilfeleistende Stelle D Nein Person/-en bzw. des betreuenden Fachunterneh-
mens mit Angabe der Notrufnummer

‘ 2. Schacht:
=  Beispiele A Kein sicherer Zugang zur Schachtgrube
' mdglich, Unzulédngliche Schachtbeleuchtung

3. Gegengewicht und Ausgleichsgewicht
4. Triebwerks - und Rollenraume

5. Schacht - und Fahrkorbtiren A Unzulangliche
Schutzeinrichtungen an Fahrkorb - und Schachttiiren
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Klassifizierung einer SST:

L Nl & == ¢ Fahrkorb

7. Tragmittel

8. Triebwerk/Antrieb

9. Elektrische Installationen und Einrichtungen
A Fehlender abschlieRbarer Hauptschalter im
Triebwerksraum

10. Notruf und Notrufbefreiung
A Fehlende oder unzulangliche Gewahrleistung zum
Zugang zur Aufzugsanlage fur Personenbefreiungen

11.Cyber Sicherheit ®
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11 Cyber Sicherheit A Istin der SST/GBU enthalten

&_ G N Y Bewertung der Cybersicherheit gem&R TRBS 1115 und 1115 -1
e o (Technisches Regelwerk fiir Betriebssicherheit)

Uberprifung aller Komponenten mit physischen oder
digitalen Schnittstellen. Erh6htes Risiko durch

i Digitalisierung und Vernetzung des Aufzugs: KR
-\ 1. Steuerung:
Betrachtete Komponente | Vorhandene Schnittstellen Gefdhrdung MaBnahmen ——

Steuerung

D MaBnahme vorhanden
[ maknahme notwendig

D Schnittstelle befindet sich in einem sicheren Bereich und ist
nur fir autorisierte Personen zugénglich

Physische Schnittstelle
O
{z. B. USB, RJ45, ...)

OrdnungsgemaBer Betrieb des
Aufzugs kann beeintréchtigt
werden

D MaBnahme vorhanden

D Verschlisselte und/oder passwortgeschitzte drahtlose
[ maknahme notwendig

Schnittstelle

[ Lokale drahtiose Schnitt-
stelle (Bluetooth, WLAN, ...)

O MaBnahme varhanden

D Externe Schnittstelle
(Fernlberwachung,
Cloudservice, ...)

O Externe Schnittstelle ist zu verschiiisseln und mit einem
sicheren Authentifizierungsmechanismus zu versehen.

O Herstellererkldrung oder Zertifizierung in Bezug auf
Cybersicherheit

[ MaBnahme notwendig

O MaBnahme vorhanden
[ MaBnahme notwendig

D Keine

2. Notruf
3. Turantrieb

4. Frequenzumrichter
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Potenzielle Folgen eines  Cyber - Ubergriffs:

el W A Deaktivierung des Notrufs:

T e e i Das Zwei - Wege - Kommunikationssystem kann
' abgeschaltet werden, sodass eingeschlossene
Personen keine Hilfe rufen kdnnen

A Blockierung des Betriebs
Aufzige kdnnen gezielt stillgesetzt werden, um
den Zugang zu Gebauden oder Stockwerken zu
verhindern

A Unbefugter Zugang:
Beschrankungen flr bestimmte Etagen (z. B. In
Hotels oder Hochhausern) kbnnen umgangen
werden
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Praxis: Was ist denn eine "SST"?
& » ja # _~~  AEine Sicherheitsanalyse zum Stand der

Technik

S A'Was ist vorhanden und was sollte

3R e vorhanden sein"

e 3 * ol M, AGrundlage ist die DIN EN 81 -80

13 ADann erfolgt die Ermittlung welches Risiko
durch das nicht vorhanden sein entsteht

ADann die Bewertung ob es
Ersatzmalinahmen gibt

A Diese Einschatzung kann KONE flr
Sie libernehmen




Was konnen wir nicht fur Sie
ubernehmen:

A Welche MaRnahme durchgefiihrt wird,
oder auch nicht

A Wann eine MaRnahme durchgefihrt wird

A Wir stehen Ihnen hierbel gerne zur Seite

20




Allgememes izu Anmrclemng aus §4 der BefrSichV)
Die Anlage kann hinsichtlich nachfolgender GefahrdungenfGefahrdungssituationen

nicht uneingeschrankt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Ziffemn
maglicher Gefahrdungen gemal Auflistung auf der letzten Seite der

712

genngfugig

Prifbescheinigung:17h
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Arbeiten wegen unzureichender |
= Beleuchtung : J

A Verantwortung liegt beim Betreiber l
5 MaRnahme: = i

Beleuchtung im Schacht mit LED -Band
ausrusten
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Belsplele aus der Praxis

' bei offenen Tiren ﬂ

5 MaRnahme: . |
Einbau einer UCM - (Unintended Car i

¥ Movement) -Schutzeinrichtung. l |

B Dies ist eine Schutzfunktion, die den -~ ! ~ 9

Aufzug vor einer unbeabsichtigten
Fahrkorbbewegung schutzt.







& o - . U Verlust des Versicherungsschutzes
: : U Personliche Haftung und Bul3gelder
U Stilllegung der Anlage durch die Behdrde
U Mangelbericht im Bereich Cybersicherheit (TRBS 1115 -1) @&
U Reputationsschaden und Logistikprobleme

Kundennutzen:

V' Erhohte Sicherheit flr Nutzer und Betreiber

V' Rechtssicherheit flr den Betreiber

V Transparenz tber den tatsachlichen Anlagenzustand
V' Fruhzeitige Erkennung von Modernisierungsbedarf
V' Weniger ungeplante Stillstdnde & Kostenkontrolle

Handlungsempfehlungen:
Unsere Kunden sollten unbedingt eine SST durchfiihren
und die Mal3Bhahmen umsetzen

A KONE steht bei der Umsetzung der MaRnahmen beratend
und ausfilhrend dem Kunde zur Seite ~




Wie Kampagnen entstehen

A Erhohte Anzahl an Mangeln seitens
der "'zUSen!

A bei einer Masse an Anlagen

A Mustererkennung

A Wir informieren Kunden

A Nicht Verkauf, sondern Hilfestellung

A Normen / Abkiindigungen

A Vorteile fir Sie '
-




Beispiele von Kampagnen

A Turlaufrollen/ -fihrungen
A Umbau auf CPUc
A Cybersecurity




Netzabschaltung = Kampagne?

A Netzabschaltung 2G/3G
A Notrufgerate

A aktuell laufende Kampagne
D: aktuell gestartet

A: umgesetzt

CH: auslaufend

A Digitalisierung in dem Zuge gleich mit
Pztaaa Y>MY atyY>a- SYCacgC_ al
ist, mit und fur alle Mdglichkeiten
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A Schauen Sie in lhre SST!

A4

A Nehmen Sie die Kampagnen
ernst!

A Kommen Sie auf uns zu!




02.06.2026

Wir haben als einziger der Branche den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie ,Hebe- und Fordertechnik” gewonnen.

Der DNP wiirdigt die Besten der deutschen Wirtschaft in 100 Branchen, die mit innovativen Konzepten die Transformation vorantreiben.
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Das haben wir
heute gelernt

. Was ist der Inhalt der GBU

. Was ist der Inhalt der SST

. Wie mache ich daraus eine

Gefahrdungsbeurteilung

. Warum sollte ich bel dem

Angebot einer Kampagne
mir die Leistung sehr genau
ansehen und wenn ich
Fragen habe, KONE dazu
kontaktieren.






Weltere Informationen

AUF UNSEREN WEBSITES

Zukunft der
Aufzugswartung

A www.kone.de

A www kone.at

A www.kone.ch

02.06.2026

IM NACHSTEN LIVE-ONLINETRAINING

Betreiberpflichten,
Notrufumrtstung

Donnerstag, 03.09.2026
15.00 - 16.00 Uhr

SOmmerpayse
®)
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http://www.kone.de/
http://www.kone.de/
http://www.kone.at/
http://www.kone.at/
http://www.kone.ch/
http://www.kone.ch/
https://www.kone.de/news-und-referenzen/events/

1 8 0.0 6 ¢

Im Anschluss an dieses

Sagen Sle Webinar erhalten Sie per
E- Mail

uns dle A Einen Link zu unserem
M elinun g Feedbackbogen

A Die Prasentation als PDF
zum Download

02.06.2026 34
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Wie lau

Thomas Lipphardt
Manager Normen & Gesetze
thomas.lipphardt@kone.com

aln

Bekir Goérgl
Servicemeister Berlin
bekir.gorgu@kone.com

Dedicated to
02.06.2026 People Flow™



36






